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Data de Publicagdo: 21/03/2017 1551

Relatorio de Analises 2640/2017.1.A

Este relatério de analises cancela e subtitui o relatorio 2640:2017.0

Proposta Comercial: PC127/2017.147

i

‘Identificacdo Conta

CNPJ/CPF: 01.377 043/0001-53

| Cliente: SAAE - Serv. Autonomo de Agua e esgoto de Lucas do Rio Verde - MT
| Contato: Merdiana Camets = Telefone: 6535467715 |
1' Enderego: AV. PARA, 219E - CIDADE NOVA - Lucas do Rio Verde - Mato Grosso - CEP: 78455000 - Brazil '
j S N° Amostra: 2640-1/2017.1 - PT 04 - Rua da Reserva Bairro Menino Deus - Coord.: 21L 616237 UTM 85 E
| Tipo de Amostra: Agua Subtemanea |
| Data Coleta: 08022017 1400 | Data Recebimento: 020272017 0900
L,,_ s o Resultados Analiticos
Coleta : ;
| Anilise Resultado | PORTARIA2914 . 1a Referéncia Dato Andlise |
: Cloro Residual Livre de Campa 0.33mgl i Mri:“';"l"n‘:;f'z T SM4500CIG J cam2m0T7
— e T N e ., P _ e ‘
| Temperatua fmbienta de Carpo 2840°C “: - Lot | SM 25508 0022017 ﬂ!
| Temperatura Amestra de campa ‘} 2780°C ; 0ot | SM 25508 08122017
Laboratério de Espectrometria.
Andlise Resultado | PORTARIA29%4 | L@ | Referéncia Data Anilise |
Aluminio Total < 0,005 mgl. T ozmet  oos | SM31208
Antiménio Total <0,002 mgl. T oo I SM 31208
| " AsenoTota  <ooomgt 02 | SM 31208
Bério Total 0,011 mgl SM 31208
T CadmioToal 0001 mat { SM 31208
| Chumbeo Total <0,003 mglL [ SM 31208
! Cobre Total < 0,003 mglL SM 31208
‘: Cromo Total < 0,005 mglL i SM 31208
’ Ferro Total <00Bmot SM 31208
Manganés Total <0.007 mgl B B |
' " Mercdrio Total <0002mgl i SM 31208
| s Miquel Total < 0,009 ma/L : SM 31208
© seénioTotd " <oo02mer T smatzs
, Sédio Total | D68 mglL SM31208
C UmnoTom E  <oomamgt SM31208
I Zinco Total L <0.007 maiL SM3120B
el oo peico ool R DD SRR e
Anilise Resultado PORTARIA2014  LQ Referéncia
Cloramina <0.05mgh i 005 SM 4500 CI G
A ssomol T0s | sm4soce-B
‘ Cor Aparente <40mgl 40 SM2120B
f Dweza 1  oomgt as SM2340-BeC
| Fluoreto o0somgl 0040 SM4500F-C
| " nweteTow T ieomgt aor 4500 NO3- D ;
[ Nitrito Total ; 0.020mgl. 0001 SM4500NO2-B. | 08022017
| Nitroghio Amoniacal 017mgl 0 | SM4s0ONMI-D | letopow?
‘r o Suifato ! 090mgl ot | SM 4500 SO42-E 241022017
[ T Tubidez 1 © <osoNTU 050 SM 21308 cam2017
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COﬂGg UQ Este relatério de analises cancela & subtitui o relatorio 2640/2017.0
Q mb] en tQ I Proposta Comercial: PC127/2017.147

Relatorio de Analises 2640/2017.1.A
e

: Laboratério Hidrobiologia

| g ]  — T .

- o _A“f'taﬁse ) Resultado | PORTARIA 2514 | La Referéncia ] Data Andlise
‘ Densidade de Clancbaciérias 0 CalimL 1 | S T ‘ - TR,

Laboratério Microbiologia

Anilise B Resultado | PORTARIAZ914 = L@ Referéncia 5 DataAndlise |
: Bactérias Heterotrdficas < 1,0 UFC/mL. | obse | 10 | swmsse P 090272017 .
Colformes Termotelerantes | i 1 8 ' i
SR il ARG, SO ot AN B RO WY TN ...
Coliformes Totais Auséndia PIA | Austnca | : ' SM 9221 D, | ozorr
i R I ) : : i S
| Escherichiacol | Auséncia PIA | . - ; SM 9221 DF 090272017

77Especlﬂcag5es

PORTARIA 2914: PORTARIA 261472011 : Dispde sobre os procedimentos de controle e de wigilinda da qualidade da dgua para consumo humano e seu padrao de palabildadé‘

I T
; Interpretagtes Tk |

Q(s) resultado(s) da(s) pardmetro(s) alende{m) aos padrées especificados pela Portaria 2.914/11.

Notas

Legenda

SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd. Edition, 2012,

LQ: Limite de quantficacéo do métado utilizado;

USP; United States Pharmacopeia

- Unidades de Medida:

+ CelimL: Céiulas por Milllitro;

| NTU: Unidade Nafelométrica de Turbidez:

| PIA: Presenga / Auséndia;

| UFCI/mL: Unidade Formadora de Colénias por mL:

| Obs. {e): Portana 2.914/2011 do MS art 28 §3° Recomenda-se que para o resuitado de bacténias helerotréficas ndo se ulirapasse o imite de 500 UFC/mL..
| Obs. (d): Portana 2914/2011do MS art. 39 § 1* recomenda-se que no sistema de distnbuicho o pH da dgua seja mantido na faixa de6,0a85. ;

e Osresultados apresentados referem-se t3o somente s caracteristicas proprias das respectivas amostras analisadas e ndo substtuem ou invalidam resultados de amostras coletadas
anteriormente; |
o A contestagio dos resultados dos ensaios devera ser formalizada no prazo de 15 dias apds a emissdo do relatério de ensaio.
e Amostragem realizada pela CONAGUA seguindo as Nomnas Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd. Edition, 2012, referentes a coletas de amostras de |
| agua com base nas Instrugdes de Trabalho 1T05.057(05). IT05.0588(08), IT05.058(07) 1T05.060(08), IT05.102(16), ITB5.108(09), 1T05.117(06), IT05.119(04), IT05.1603(08), ITD5.177(04) |

€|N05.204(00).
g k)a Diogo Coelho Crispim
Coordenadora Comercial Sleuhaulg 5. u; Honorato Eng. Quit
CRBio: 087700/04D CRQ: 12300516
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Relatério de Analises 2640/2017.1

Conég UQ Esle relatério de analises cancela e sublitui o relatdrio 2640/2017.0
Ombf@ﬂt@| Proposta Comercial: PC127/2017.147

Data de Publicagdo: 21/03/2017 1551

Identificagdo Conta
i Clleme SAAE Senr Mmom de Agua e esgoto de Lums do Riu Verde -MT CNPJ/CPF: 01.377.043/0001-53
| Cunlato Mendlana Camete Telefone: 8535457715 |

Enderego AV PARA. 219E CIDADE NOVA - LumsdoRaDVetde MaloGrosso CEP 78455']33 BI'QZII

| N° Amostra: 2640-1/2017.1 - PT 04 - Rua da Reserva Bairro Menino Deus - Coord.: 21L 616237 UTM 85

| Tipo de Amostra: Agua Subterranea

!om Coleta: 08/02/2017 14:00 ) ‘ Data Recehimento: 09022017 0200 o i
i : : Resultados Analiticos . e :
9 Laboratorio/Cromatogralias o e R el e
[ " Anise Resultado | PORTARIAZ914 = LQ | Referéncia I Data Andlise
i 1.1-Dicloroeteno <1,000 pgiL 0wl 1000 EPA SW.845 - 8260 C - 2006 10022017 "
i 1 2-Didoroberzena 5 10001 | ootmgt | 1000 EPA SW.845 - 8260 C - 2006 16022017 _\
' 1,2-Didloroetanc | <1,000 ot [ t0pt | 1000 EPA SW.845 - 6260 C - 2008 100202017 |
e T e o ]
' 1.4-Diclorabenzeno 1,000 pgL EPA SWW.845 - 8260 C - 2006 10022017 f
| 248Trdomotendl <0,030 gL EPA SYV-846 — 8270 D - 2007 230202017 ?
24D+245T <0,00010 pglL EPAB151 A 100202017 |
Acidos Haloac2tcos Totals  <0050pet EPA SWB45—B151 A- 1995 oo
! Acnlamida | <02 pglL EPA SW-846—B032 A - 1996 100272017
[  Medor  comopt | epaswas-82700- 2007 2amen0r7 '
: Aldicarbe + Aldicarbesulfona + Aldicarbesulféxido < 5,00 ngL EPAB318A 10/02/2017
T e T comompet EPA SW- 845 - 608182007 | 100202017
| Atrazina <0,020 gt | EPASW-346- 82700 - 2007 23022017 3
' gerzeno <0,005 gl ; | EPASWS46-8260C-2006 10022017 ;
Benzo(alpirens <0010 gL | | ! EPA SW-846— 8270 D - 2007 100212017
| BHCGemaindano) | <0000%5pgl | 2ugh | 000025 | EPASW-846.80818-2007 002017
| Bisi2-etinexifalato (Di(2-ctihexi)falato) <0,02 pgi Bugl | 0w E£PA SW-846 - 8270 D - 2007 100272017
Bromalo <o0otopgL ootmgt | ogmt | EPA300.1 C tamenor
: Carbendazina + Beromil <5000 pol 1 ! | EPASWS4GE31EN2008 | 100202017
' Carbofurano  esoopgt | 7 ‘ | EPASW845-8318 A - 2007 qoozotr
' Clordano (cis + trans) < 0005 pgiL EPAS0B1B
Cloreto de Vinia <0,500 gl | EPASWads-E&60C-2008 | omemor |
o  Clorita - <oosomgL ‘ 100242017 |
‘ Clorpirifés + Clorpirifés-oxon <0020 poL | EPA ?\:ﬁif_m A4 10022017 E
. oot ®p DD?*p p'DDD+p,pDDE) " <0,008 pgtL EPASW 845 80824/2007 | 10022017
| Diclorometana (Cloreto de Metlieno)  <opopt | ePAswes.s20C-2006 | tomeotr |
Diwon | <0500ugh | EPASW:B45-8270D-2007 | 23022017 ;
- Endin | <000025p91 Y | EPASW- 84580818 2007 100212017
; CEseo <1,000 pgi | EPASWE45-8260C-2006 100202017
Etiberzeno 1,000 pgit | EPASWS48-8260C-2005  fomomot7
) Gifosalo E  <0080pgh ' EPASWB46-300.1 1098 10022017
Mancazen | < 100,00 poi | EPASWEAS-8318A-2007 | ooamor7
7 Memidos | <0020MgL | EPA SW-846- 8270D-2007 | 100202017
- Metl Paration 0,020 pgiL _ EPA SW.846 - 8270 D - 2007 10020017 g
Metolacioro 000025 gl | 0wl 000025 | EPASW-846-8081B-2007 | 10022017
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Relatorio de Analises 2640/2017.1

con ég U Q Este relatono de andlises cancela e subtitui o relatdrio 2640/2017.0
mei@ﬂtol Proposta Comercial: PC127/2017.147

{ Laboratério Cromatografia : 11
l Andlise Resultado | PORTARIA 2814 La Referéncia Data Andlise ‘
Malinato <0,020 pai | spgh | 000 | EPASW846-8270D-2007 10022017 |
[ Monodorobenzen (Clorobenzenc) <1000 | 0i2mgl | 1000 | EPASWS846-6260C-2006 oo
H Pendmentatna <0,020 polL. | 20wt | o020 EPA SW-846 - 8270 0 - 2007 230202017
 pemadordfensl 1 <oto0mt ] B EPA SW-B45-8270 0 -2007 | 220202017 1
o Pemetrina <0,020 pgi | 20mr | ooo EPASW-345-82700-2007 | 23022017
T pfenels <0S00WL | 60pgL | Q500 | EPASW-4G-8270D-2007 | 23022017 _
Radioatividade Alfa <0,010 BaiL ! 1861 | | SMEWW22°Ed. 20127110 | 10012017 |
| RadoatvdadeSeta | <optoBeL | oiseL | | SMEWWZ2ED. 20127110 | oo
Smazna Rl <002pt | 2uh | 0020 | EPASWS46-8270D-2007 | 230202017
[ Tebwonmad . <0,500 pot | sl | 050 | EPASWSMG-8270D-2007 | 23020017
 Teuos <0,500 pgiL I 12pt D500 | EPASWAB46-8270D-2007 23202017
| Terractoreto de Carbono (Tetradorometano)  <opo2pgL ! . 002 | EPASWB45.8280C-2008 10022017
Tetracioroeteno <0,010 poll | . 0010 EPA SW.845 - 8260 C - 2005 100272017
i Tolueno <1,000 pglL | o 1,000 EPA SW.846 - 6260 C - 2006 1022017
| Tridorobenzeno (1,23TCB + 1,2.4-TCB) <0,000 oL | 20pgL 0,0001 EPAE260C 100212017
. T tncorostens  <oo0mmt | 20p0n 0080 EPA SW.845 - 8260 C - 2008 10022017
Trifluralina <0,00025 g/t | owgr | 0oo02s EPA SW - 846 - 80818 -2007 10022017
Trihalometanos Totais <1,0 ygi | otpgr 1 EPA SW-846— 8280 C - 2006 1002/2017
| Xienosiopmi <1,000 jgtL | o3wgt | 1000 EPA SWB46 - 8260 C - 2006 | 100202017
; i ; % - Laboratério Fisico Quimico :
| Anilise Resultado | PORTARIA 2014 | La Referéncia Data Andlise
Cianeto ! < 0,005 mg/L | oomgl | 0005 SM 4500 CN- D 080212017
, ’ Gosto  Omensdade | -Blensdsde | - Sensorial j 21201
- Cdor 0,0 Intersidade ** 6 Intensidade . Sensonalintensidade 0aD22017
Sékdos Totais Dissolvidos (ST0) 15,57 mglL 1000 mglL 006 SM 25108 03022017
: Sulfet <0,001 mgL 01 mgL 0001 SMﬁggﬁzﬁ ff’:‘?gfgff da 130272017
 Sufectames  <gotmgL  osmgt | oo SME540C | 10022016
Laboratério Hidrobiologia
. Ansise  Resultado PORTARIAZ914 L@ Referéncia
L Mlc:oc:sunas (Cnmo{nxinas} T 01pg.fL R 7;;)7;179& 7 *7l11 o [ -POP PA 043 - Rev.04
L sslms [ <otwt | 30wL | 01 | POPPAG-Reudd
‘ e ; Especificagdes e : T : :
1P—0RTAR1A;914 POF!T’AREZQ‘:WG%1 3 Dspbemo;;;mdmenimdemdeedewmdammuégua para consumo humano e seu padréo de potabilidade. |
ey Interpretacdes ' : ; e ; - {

ﬁ Ofs) resultado(s) do(s) parametro{s) atende(m) aos padrées especificados pela Portaria 2.914M1.
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Relatério de Analises 2640/2017.1

; CO nngQ Este relatério de andlises cancela e subtitul o relatério 2640:2017.0
O mb] @ﬂ to | Proposta Comercial: PC127/2017.147

B

i Notas

| SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd. Edition, 2012.
. LQ: Limite de quantificagdo do meétodo utizado,
| USP: United States Pharmacopeia
' Unidades de Medida:
| By/L: Becguere! por Litro;
‘Intensidade méama de percepgao para qualquer caracteristica de gosto com excegdo do doro livre, nesse caso por ser uma caracteristica desejavel em 2gua tratada. .
| "Intensidade maxima de percepgao para qualquer caracteristica de odor com excecfio do doro livre, nesse caso por ser uma caracteristica desejavel em agua tratada. .

o Osresultados apresentades referem-se tho somente ds caracleristicas proprias das respectivas amostras analisadas e ndo substituem ou invalidam resultados de amostras coletadas |
anteriormente; |
s A contestacda dos resultades dos ensaios deverd ser formalizada no prazo de 15 dias apds a emissdo do relaténo de ensaio. |
e Amostragem realizada pela CONAGUA seguindo &s Normas Standard Methods for the Examination of Waler and Wastewaler, 22nd. Edition, 2012, referentes a colelas de amostras de |
agua com base nas InstrugSes de Trabalho IT05.057(05), IT05.0589(08), IT05.058(07). IT05.050(08), ITO5.102(16), IT05.109{09), IT05.117(08), IT05.118(04). IT05.160(06). IT05.177(04) |
& IN05.204{00).

Leidiane Alves W/ ﬂ./
Coordenadora Comercial Stephania S. M. Honorato  Di0go Coelho Crispim
Bisloga Eng. Quimico
CRBio: 087700/04D CRQ: 12300516
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