Relatério de Analises 2644/2017.1.A

; conéguo Este relatério de andlises cancela & subliui o relatério 264472017.0
; Ombl()jﬂtol Proposta Comercial: PC127/2017.147

Data de Publicagdo: 21/032017 16:22

Identificacao Conta i
| Cliente: SAAE - Serv. Autonom de gua @ esgolo de Lucas do Rio Verds - MT CNPJICPF: 01377 043000153
Conlatn MeddanaCamete S Telefone: 6535457715 i I
Endem;o AV. PARA, 219E - CIDADE NOVA - Lucas do Rio Verde - Mato Grossa - CEP. 78455000 - Brazil
£ N‘I Amostra: 2644-1/2017.1 - PT 19 - R. dos Papirus Q115 L01, Bairro Bande:rames Coord.. 21L 614630 UTM 8555662 !
| 'Hpn de Amostm Agua Subteranea |
iDaia Coleta: 08022017 1425 Dm Recebimemo 002207 16m !
5 Resultados Analiticos —q’
Coleta
andise | Resutade | PORTARAZI  LQ ‘Referincla | DataAndlise
Cloro Residual Livre de Campa 0,50 mglL M:ﬂ”g’;_‘“fgf? ' 0o SM4500CIG 0am2R07 |
 pHdecampo . 5w Obs, (@) | 01 SM 4500 H+- B caot7
Temperatura Ambiente de Campo : 2830°C : [ oo SM 2550 B 080272017 '
et o s—— v 27.40°C g L om SM 25508  camemorr
Laboratério de Espectrometria et : |
Andlise ‘ Resultado | PORTARIA29%4 | LQ Referéncia Data Andlise
;_' " Aluminio Total | <oosmgr | o2met | oos SM 31208 i 23022017
5 Antiménio Total [ <0,002mgL | 0005mgL 0,0c2 SM 31208 § 230212017
!___ "~ AsenoTom | <oooemgL | ootmgt | ooz 5M 31208 ? ool
’ Bério Total E 0,009 mglL | oTmgt | 0005 SM 31208 | 23022017
Cadnmio Total ] <0.001 mgLL | ooosmgL | 000t SM 31208 23022017
Chumbo Total ‘ < 0,003 mgl | ooimgt | oom SM 31208 i 231212017
" Cobre Total <0008mgl Camgt | oom SM 31208 2eot7
Cromo Total < 0,005 mah. | oosmgL | 0005 SM 31208 23022017
o Ferro Total o <000smel 03mgl | Doos  smarm L zvemon
_  Manganés Total <0,007 mglL | oimgt | o007 | SM 31208 23122017
| MercrioTow | <0oot2mgl | oootmgl | oo | SM 31208 23022017
I  Niquel Total <0,009mgl 007TmgL | oo SM 31208 | 230202017
© seknioTod | <oommgL | oo | sM31208 230072017
s | omwmst ol | om | swms | oo
Urzmm Total | < 0,004 mgiL 003mgl | 0,004 SM 31208 23022017
Zinea Total < 0,007 mglL. smgL | o007 SM 21208 23022017
| Laboratério Fisico Quimico ' e oass i
: "~ anase |  Resutade CPORTARIAZ4 | LQ | Referéncia | DataAndlise |
Cloramina <005mgl | 40mgL 05 | SM 4500CIG | 0a022017
h oo | 350mel 20mgl | 05 SM 4500 C1-- B | oo
‘  CorAparente ! <4.0mglL | 1somgL | 40 SM21208 0922017
e e e ey o L e — g R
L Fluoreto <0,040 mglL 1.5mgl. 0,040 SM4500F™-C | 240272017
| Nitrito Total 0015 mglL 1mgh | 0wt | sMmasono28 | 022017
o Nitrogénio Amoniacal ' 0099 mgl. 1 5mgﬂ. ! 002 SM 4500 NH3-D 24022017
7 Cswao | ommgt | momgl | o | swésoosomE | aecamor |
Turbidez <0SONTY 5NTU | 08 | SM 21308 09022017
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Relatorio de Analises 2644/2017.1.A

CO néguo Este relatorio de andlises cancela e subliti o relatério 264412017.0
Ombl @ﬂto | Proposta Comercial; PC127/2017.147

IH l

Laboratério Hidrobiologia :
Andlise  Resultado PORTARIA2014  LQ | Referéncia | Data Andlise
Densidade de Cianobacténas { 0 CelimL : ; ) ! g ‘ o]

Lahoratorlo Microbio!ogia

Analse . Resultado PORTARIA 2314 La Refurﬁnda | bala Anﬂise !
Baciénas Helerotraficas T 2,nUF'c)&'{L"w Obs, (&) | w0 Csmese o
Cohfon'nes Temnmlammes ! Auséncia P/A Auséncia ‘ - | SM 9221 DE | 0e02/2017
T CofomesTams | AmwaPA | Asecs .| swemins | cawmoov
Escherichia col ‘ Auséngia PIA ' E SM 8221 DOF ' 08022017

7 Especlfical;ﬁes
POR‘I’ARIA 2914: PORTARIA 251472011 : Dispde sobre 03 n'medlmanlus de contrele ¢ de vigildnaa da qualidade da dgua para consumo humano e seu padrdo de potabilidade.

Interpretacoes

O(s) rasullado(s) dolsJ parémm{s) atende(m) aos padroes especificados pela Pottaﬂa 2 91 4!11

l SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd. Edition, 2012,
| LQ: Limite de quantificagdo do método utibzado;

| USP: United States Pharmacopeia

| Unidades de Medida:

| Cel/mL: Células por Mililitro;

- NTU: Unidade Nefelométrica de Turbidez;

| PIA: Presenca / Ausénda; I
| UFC/mL: Unidade Formadora de Colénias pormL,

| Obs. (e): Portaria 2.914/2011 do MS art.28 §3°. Recomenda-se que para o resultado de bacténas heterotrdficas ndo se ultrapasse o limite de 500 UFC/mL..
| Obs. {d): Portaria 2614/2011do MS art. 38 § 1* recomenda-se que no sistemna de distribuigio o pH da dgua seja mantido na faixa de 6,02 9.5..

& (s resultados apresentados referem-se tdo somente as caracleristicas propnas das respectivas amostras analisadas e ndo substituem ou invalidam resultados de amostras coletadas
antenormente;

e A contestagdc dos resultados dos ensalos devera ser formalizada no prazo de 15 dias apés a emissao do relatério de ensaio. !

* Amostragem realizada pela CONAGUA seguindo s Normas Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd. Editon, 2012, referentes a colelas de amostras de

| agua com base nas Instrucbes de Trabalho IT05.057(05), IT05.0583(09), IT05.059(07), IT05.050(08), IT0S5.102(16), IT05.108(09), ITG5.117(05), IT05.119(04). [T05.160(08), ITOS. 177{04) \

| & IND5.204(00).
Leidiane Alves
Coordenadora Comercial Stenlunin S. M. Honorato Diogo Coelho Crispim
Biéloga Eng. Quimico
CRBio: 087700/04D CRQ: 12300516
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Tecnologia analitica em controles ambientais e saide humana



Relatério de Analises 2644/2017.1

Este relatério de andlises cancela e subtitui o relatério 2644/2017.0

~ condgua
W/ ambiental

Proposta Comercial: PC127/2017.147

Data de Publicagio: 21032017 16:22

g ldentnf‘ icagao Coma

I
ClienQe SME Sew Autonomo de Agua e esgoto de Lucas doRlo\.’erde MT o ) JCNPJICPF 01 377043@1& i

ICuhIalu Meridiana Camete - JTe:efun. 553549.“15 - __;
| | Enderego: AV. PARA, 219 E - CIDADE NOVA - Lucas do Rio Verde - Malo Grosso - CEP. 76455000 =z |
j' N°® Amostra: 2644-1/2017.1 - PT 19 - R. dos Papirus 91715 L01, Bairro Bandeirantes - Coord.: 21L 814830 UTM 8555662

'npo de Amostra: Agua Subteranea ]

\ Data Coleta: C&022017 1425 | Data Receblmentn u.mzaw 16:00

j.-._.,._,é S Resultados Analiticos
s Dt Laboratorio o Cromatografia '
' Andise Resutado | PORTARIAZ29M4  La Referéncia _ DataAndlise
’ 1.1-Didorostena <1,000 | smwA | 1w EPA SWLB46 - 8250 C - 2006 | 23022017
1,2-Didorobenzeno < 1,000 pgiL ! ootmgL 1,000 EPA SW-846 - 8260 C - 2005 | 231022017
1,2-Dicloroetano <1,000 pgiL T 1000 EPA SW-B46 - 8260 C - 2006 23022017
1.2-Dicloroeteno (cis * trans) :  <io00pgL E 1m0 EPA SW-B45 - 8250 C - 2005 230012017
1,4-Diclorobenzeno | <1000 pgl | ommeL 1000 EPA SW.846 - 8260 C - 2005 23022017
| 2.4 6-Triclorofencl i comomgt _uEmgL 0020 EPA SW-B46 — 8270 D - 2007 08022017
]’ 24D+2457 j < 0,00010 pgiL . a0pgL 0,.0001 EPABI51 A 0022017 |
| icdosHaacétcosTotws | <00S0pgA | 00BmgL | 005 | EPASWSMG-BISIA-1995 | 00RO
Acrilamida 1 <02 pgh . D5pgl 02 EPASW-B46—8032 A- 1996 08022017
| plader [ 0,020 pglL 20 gl 0020 EPA SW-846 — 8270 D - 2007 woRot7
| Aldicarbe + Aldicarbesulfona + Aldicarbesulibido <500 gl | 1opgh 5 EPAB3IBA 0822017 _
T Aem T <ooospol . 00025 | EPASW-846-8081B-2007 | 090212017
Atrazina 20,020 poit. | 2un 0020 EPA SW-345 8270 D -2007 | 0022017
k o et <0,005 gl | sun 0005 EPA SWWL846 - £260 C - 2006 | 23022017 |
i Benzo(alpireno <0010 pglL | o7 0010 EPA SW.846 — 8270 D - 2007 | 08022017 _}
T BHCGamaLndano) | <opoozspgl | L | 00025 | EPASW-846-80818-2007 22017 |
| Bisi2-etinexiyalato (Dii2-etihexftalato) | <002 gl 002 EPASW-545-8270D-2007 cam22017 1
" Bromato <0000T0pgL 00001 EPA200.1 | 0022017 _
Carbendazina + Benomil <5000 500 EPA SW 846 831842008 oen2n0t7
T Carbofune  <500ugt 5| cPAsws4s-8318A-2007 | o
§ Clordano (cis + trars) 0,005 pgi 0005 EPAS0E1 B woozor |
T Clomlodevinia ] " <0500 pg ‘ 0500 EPA SW.846 - 8260 C - 2006 | mwezov |
o Clonto ‘ <0,050 g | 05 EPA SIW843 - 3001- 1660 080212017
- } 1 e L o s Ml i MR
Clompirités + Clorpirifés-oxon <0,020 palL ' ol | 0w ER&: g‘xg:g %m BPh Ca022017
DOT (p.p'DDT+p,p'DOD+p,DDE) <0,005 pgi. | figl | 0005 | EPASWE4GE0RA/2007 [ o017
 Dioometwo (ClorelodeMetieno) | <0020ygl | 20l | 00 | EPASWSs-280C-2006 23002017
Diuron 5 <0500 gl | sowgt | 050 EPA SW-845 - 82700 - 2007 0022017 '
- Endin - : B <oooe25ugn. o 0Bugl | 0ooes EPA SW- 845 - BOS18 2007 can22017 !
P T Estreno < 1,000 pgiL ‘ - 1,000 EPA SW-846 - 8260 C - 2006 | ameno? i
" Ewperzena 7 <1000pgl | 02pgt | 100 - EPASW:845.8280C - 2006 | 230202017 ;
L“w Gifossto i <000pg | soopgL . EPASW-B46-300.1- 1969 | 0RD212017
! Mancazeb J < 100,00 g 180pg | 10 EPASW-846- 8318 A- 2007 | 080212017
; | " <0020 pgt 12pt | oo EPA SW-846 - 8270D - 2007 | 0802/2017
[ i " [ <0,020 pgL. 9 gl " oo EPA SW-846 - 82700 - 2007 | 08212017 1
[ Matolacloro | <0,00025 pgiL T 000025 | EPASW-845-80818-2007 08022017 3
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~ condgua
w/ ambiental

Relatorio de Analises 2644/2017.1

Este relatorio de analises cancela e sublitui o relatorio 2644/2017.0

Proposta Comercial: PC127/2017.147

Laboratorio Cromatografia

, |
Andlise Resultado | PORTARIA 2514 | La Referéncia Data Andlise !
B Moiinato <0020 g ] & palL | oo EPA SIN-545 - 8270 D -2007 09022017
 Monodorobenzend (Clorabenzenc) <1,000 gL | Ommgl | 100 | EPASWS6-G260C-2005 * o7
L Pedmenama | <omOwi | 2wl om0 | eASwee-aoD-y  owaon
Pentaclorofenol <0,100 pgiL ; - oo | EPA SWas-8270D-2007 ogmrzm?
. | Fomelnd 0020pgh  pgh | 00X | EPASWB45-8270D-2007 | mw
5 Prafenofos <0,500 pgiL j 50 ugit i iﬂm 0 EPAswsds 8270 D-2007 | camnorr _
Radioatividade Alfa <0010BgL C1BOL | 001 | SMEWWN22'Ed, 20127110 02017 )
Radioatividade Bata <0010 81 0.1BgL 001 | SMEWW22'Ed. 20127110 | oet2z017 |
 Smazna <000t Mg 2pgl | 0020 | EPASWS46-8270D-2007 | Can22017 i
Tebuconazal <OS0pgL | 1s0ugl | OS50 | EPASWSG-G20D-2007 | cawemorr
o Tews 0500491 R 0500 f EPA SW-B46— 8270 D - 2007 | 0am22017 ]
Teradoreto de Carbonio (Teracloometano) | <0002pgl - | oo2 | EPASWB-60C-2008 2020017 |
Tetracloroeteno <0,010 paiL. ; : | 0010 | EPASWS45-8260C-2006 23022017 *
Tolueno <1,000 gl | 0iupl | 1000 | EPASWSS-6260C-2006 | 23020017
| Tridorobenzeno (1.2.3-TCB + 1,2.4-TC8) <0,000 pgil | 0pgl | 00001 EPAB260C 090272017
% Tncloroeteno <0030pgl |  pgL | 000 EPA SW-846 - 8260 C - 2005 w07
Trifluralina <0,00025 pgil | a0pt | oooos EPA SW- 846 - 80818 -2007 030272017
Trhalometanos Tota:s <10pgl | oapgL L EPA SW-846 — 8250 C - 2005 0922017
| Xilenos {ofpim) | <1000pg1 | o3mr | 1o EPA SW-646 - 5260 C - 2006 230272017
? Laboratorio FEsico_Quimiréq o e
[ Anilise Resultado | PORTARIA 2914 La Referéncia _ Data Anslise N
5 Ciansto <0,005mglL | 007moL 0005 SM 4500 CN-D i 080022017
T G " Oirtensidade '+ Bintensidade Sensonal . oe022017
' Nitrato Total 150mgl ’ SM4500NO3-DeB 0a022017
[ Odor OOimenscade Sensonalintensidade | 0amR2R017
Sdidos Tetais Dissolvidos (STD) ] SM25108 5 080202017
' Sutelo ; 01mgl » 0,001 smﬂsggﬁ.z;mna 13022017
Surfactantes ! 05mgl r oo SM 5540C b 1@“
‘__ 9 e Laboratério H[drohlo[ogia T in e _‘
| " Amaise | Resultado PORTARAZ9W =~ LQ Referéncia Data Andlise
Microcistinas {Cianotoxinas) <01 pgit 1,0 gt 01 ,,iiﬁop PAO«tS't?_eVOR B nam.ep17 B
| " S 3ol | 01 | POPPADA- Revod 00a2017
5 Especlfuca;ées :

| PORTARIA 2914. PORTARIA 291 412011 Disp&e subte os prmedmmma de ccmde e de vug!énca da qudldade da agua para consumo ru'na’bo e seu padrﬂo de polabdldade

Interpretagtes :

0(5] rmulado(s] do(s) parémeu'ols) atende{m) acs pach-ﬂes espedificados pela Portaria 2.914/11.
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s Relatorio de Analises 2644/2017.1
cONaqQua

Este relatério de analises cancala e sublitui o relatorio 264412017.0

W ambiental Proposta Comercial: PC127/2017.147

B Notas

| Legenda

| SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd. Edition, 2012,
| LQ: Limite de quantificagao do método utiizado,

| USP: United States Pharmacopeia

- Unidades de Medida:

| Bg/L: Becquerel por Litro;

| “Intensidade maxima de percepcio para qualquer caracteristica de gosto com excecdo do cloro livre, nesse caso por ser uma caracteristica desejavel em 4gua tratada. .
| "Intensidade maxima de percepgao para qualquer caracteristica de odor com excecdo do cloro livre, nesse caso por ser uma caracteristica desejavel em dgua tratada. .

®  Os resultados apresentados referem-se tho somente as caracleristicas propnas das respectivas amostras analisadas € N30 substituem ou invalidam
anteriomente;

® A contestacio dos resullados dos ensaios devers ser fomalizada no prazo de 15 dias apds a emissdc do relatdnio de ensaio.

* Amostragem realizada pela CONAGUA seguindo as Nomias Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd. Edition. 2012, referentes a coletas de amostras de |
&gua com base nas Instrugdes de Trabalho IT05.057(05), 1T05.0589(09), IT05.059(07). IT05.060(08), 1T05.102(16), ITD5.109{09), IT05.1 17(08), IT05.119(04). ITO5.160(05). IT05.177(04) |

s de amostras coletad

& IND5.204{00).

Leidiane Alves | /l o
Coordenadora Camerciat sgm.,;g rg_ b:a Honorato Diogg n:?zlag“%losmm
CRBio: 087700/04D CRQ: 12300516
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