Relatdrio de Analises 2642/2017.1.A

Esle relatrio de analises cancela e subtitui o relatério 2642/2017.0

condgua

7 ambiental

Proposta Comercial: PC127/2017.147

Data de Publicagdo: 21032017 1623

Identificac@o Conta e

- Cliente: SAAE - Serv. Autonomo de ﬁ\gua € esgoto de Lucas do Rio Verde - MT

CNPJICPF: 01.377.043/0004-563 |

' Contato: Meridiana Camete Telefone: 65 3549-7715

| Enderego: AV. PARA, 216 E - CIDADE NOVA - Lucas do Rio Verde - Mato Grosso - CEP. 78455000 - Brazil

N° Amostra: 2642-1/2017.1 - PT 30 - Lote 01-Gleba Lucas do Rio Verde, Assentamento 30 Novembro - Coord.: 21L 616548 UTM
| 8549730

;I‘fpn de.n:;!o;;mg Agua Subtaranea o 1 o - -
Data Coleta: 8022017 10:16 o “ - Data Recebimento: 09/022017 0300 B - |
Resultados Analiticos
Coleta
- Ansise | Resutado W. PORTARIA29%4  LQ Referéncia .,.‘_‘.__ DataAndise
Cloro Resicual Livie de Campo <001 mglL E M::}';{“n‘:;ﬂ'z % 001 I SM 4500 CI G i ca207
pHde campo ar ; Obs[d) o1 { SM 4500 H+- B § P 4 '

Temperatura Ambients de Campo } 050°C ‘ : I oot | SM 25508 0822017
Temperatira Amostra de campo | 080T 2 T am SM 25508 cat2n017 B
Laboratério de Espectrometria [
~ Andiise } Resultado | PORTARIA2914 L Referéncia DataAnilise
! * Aluminio Total \ 0,015 maiL . | 0zmgl 0,005 SM 31208 23022017
{ Antiménio Total { <0.002 mglL | 0005mal 0,002 SM 31208 230222017 |
i Arsénio Total | <0,002 mglL 0,01 mgiL 0,002 SM 31208 230202017 §
Bario Total <0,005 mglL 07 mgh 0,005 SM 31208 23022017
Cadmio Tetal <0,001 mgiL 0,005 mgL 0001 SM 31208 2mn0t7
Chumbo Total ’ <0003 mgiL 0,01 mgiL 0,008 SM 31208 230002017
T cometaa | <ooosmen 2mgl oom SM 31208 oot
Cromo Total < 0,005 mglL 005mgl 0005 SM 31208 230202017 :
Ferro Total 03mat 0005 SM 31208 samen0t7
_~_ Manganés Total 0.1 mgl 230202017
] e S
Niquel Total 0,07 gl | 230202017 i
[ SelnioTod - o | SM 31208 207 |
1 . StdoToa 20mgl | 000 ’ SM 31208 ‘ 23022017
Urénio Total 003mgl = 0004 SM 31208 J 230202017 ;
Zinca Total 5ma. o007 | SM 31208 } 23022017
i Laboratério Fisico Quimico ‘
. mesise | Resutado | PORTARA2H4  LQ Referéncia f Data Andlise
| T Ciecamina T coosmgL ' 06 | SM 4500 CI G 08022017 |
Coree |  1somgl 05 | SM4500Ck-B o207
Cor Aparente [ <40mgl 40 : SM2120B | 080212017 i
e e e . . e | e
' Fluoreto [ < 0,040 mglL 0040 | SM4500F-C 241022017 :
o " NmeTo  ootemet ﬁ&n’iﬁg SM4500NO2-B 2o
r Nitrogénio Amoriacal 0103 mgl. 002 | SM 4500 NH3—D 140272017
 sumo ' omomgL 010 SMASIOSO4ZE | 2emomon7
7 T Tutbide <0SONTU 080 : SM 21308 00212017 |
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Relatorio de Analises 2642/2017.1.A

Este relatério de analises cancela e subtitui o relatério 2642/2017.0

L~ condgua
W/ ambiental

Proposta Comercial: PC127/2017.147

IH l

Laboratério Hidrobiologia

Referéncia

Andlise | Resultado | PORTARIA 2014 | La Data Anilise
 Densidade de Cianobactérias 5 0 CelimL ‘ - ' - SM 10200 F | 03032017
Laboratério Microbiologia
Analise Resultado PORTARIA 2614 La Referéncia Dala Analise
Bacténas Heterotréficas | <1.0UFC/mL Obs, {e) ' 10 SM82158B 0&02]2017
Colformes Termotolerantes . Ausénca PIA Ausénda = SM 8221 DE 020017 ‘
Cclrl'orrnes ?otats ' Ausénaa Pfr\ Auséncda - | SM 8221 DB 09?[2"201 7 ]
Eschenchia coh Ausénda Pra | - i - SMa2210F com22017
Espemf’ cat;ées

PORTARIAZB‘M PORTARIA 2914:‘2011 Duspdesobmosptmemmmwsdemdeedewmadaqudldwedaéguaparamrmhtmmoeseupauraodepomdada

| Interpretagoes

Ofs) resultado(s) do(s) parametro(s) Cloro Residual Livre de Campo no atende({m) aos padries espedificados pela Portania 2 914/11.

Notas B {

| SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd. Edition, 2012, I
| LQ: Limite de quantificagho do método utilizado: |
| USP: United States Phamacopeia |
| Unidades de Medida: |
| Cel/mL: Células por Mililitro;

| NTU: Unidade Nefelométrica de Turbidez,

' PIA: Presenga / Auséncia;

| UFCImL: Unidade Formadora de Colonias por mi;

| Obs. (e}: Portana 2.914/2011 do MS art.28 §3° Recomenda-se que para o resultado de bacténas heterotréficas ndo se ultrapasse o limite de 500 UFC/mL..

| Obs. (d): Portaria 2914/2011do MS art. 39 § 1° recomenda-se que no sistema de distibuigdo o pH da gua seja mantido na faixade 6,0a 9,5..

{ antenormente;

H ® Acontestagdo dos resultados dos ensaios deverd ser formalizada no prazo de 15 dias apés a emisséo do relatério de ensaio.

i e Amostragem realizada pela CONAGUA sequindo as Nomnas Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd. Edition, 2012, referentes a coletas de amostras de
agua com base nas Instrugbes de Trabalho IT05.057(05), IT05.0589(09), IT05.058(07). IT05.060(08), IT05.102(16), IT6S5.105(08), ITO5.117{06), IT05.118(04). IT05.160{05). ITOS. 17"(04}

\);m‘ﬁ— ﬁ/

Steplwnla s. "_ Honorato iogo Coelho Crispim

Eng. Quimico
cnntn- ammomu CRQ: 12300516

|
i * Os resultados apresentados referem-se téo somente as caracteristicas propnas das respectivas amostras analisadas e n3o substituem ou invalidam resultados de amostras coletadas ‘
i
|

Leidiane Alves
Coordenadora Comercial

(62)3218-2022 | (62) 3218-1010
Rua 91, n° 771 - Setor Sul

Goiania - Goias - CEP 74083-150

Tecnologia analitica em controles ambientais e satde hum



. condgua
%/ ambiental

Data de Publicagdo: 217032017 1623

Relatorio de Analises 2642/2017.1

Este relatdrio de analises cancela e subtitui o relatério 2642/2017.0

Proposta Comercial: PC127/2017.147

Identificagao Conta

'Cllenle SAAE - Serv. Autonomo de Agl.xae&gu!odeums do Rio Verde - MT

CNPJICPF: 01.377.0430001-53

| Cuntaln. Meridiana Camete

Telefone: 85 3549-7715

Endereqo AV F'AF!A 219E - CIDADE NOVA - Lucas do Rio Verde - MatoGrusso C.EP ,'8455030 Brazﬂ

N°® Amostra: 2642-1/2017.1 - PT 30 - Lote 01~Gleba Lucas do Rio Verde, Assentamento 30 Novembro - Coord.: 21L 616548 UTM |

8549730

| Tipo de Amostra: Agua Subtemanea

| Data Coleta: 08/02/2017 10:16

| Data Recebimento: 020222017 09.00

‘  Resultados Analiticos |
_ Laboratério Cromatografia
B Andlise Resultado PORTARIA 2914 ! LQ Referéncia f Data Andlise
1.1-Dicloroeteno <1,000 g Wpgl | 1000 EPA SW-845 - 8260 C- 2005 | 10022017
1,2.Dicdoraberzena < 1,000 pglt 00imgl | 1000 EPA SW.846 - 8260 C - 2006 | 100202017 ;
1,2-Didoroetanc 1,000 gt gl | 1000 | EPASWB46-B260C-2005 | 100202017 |
| T i2Didorostens (ds + tans) T <1000pan s 1000 | EPASW.S45-B280C-2005 | 100272017
| 1.4 Diclorobenzena <1,000 gl 003 mgl 1000 | EPASWB45-8260C-2005 | 10022017
2,46-Tridorofenol <0,030 poi. L ozmat 0030 | EPASW.B45—82700-2007 | 10022017
! 240+245T <0,00010 gL | aopg oot | EPABISI A | 100222017
Acidos Haloactcos Totais < 0,050 pgiL | ooemeL 005 | EPASWBIG-BISTA-1995 | 10022017
Acnlamida <02pgl 05 gl 02 | EPASWB46-B8032A-19%6 | 100222017
- Alaclor <o L 2o 0020 EPASWB4G-8270D-2007 | 10022017
| Aldicarbe + Aldcarbesuifona + Aldicarbesulféxido <500 gl [ topot | 5 EPABIIBA 100202017
‘ o Aldnn <0002yl | - | 000025 | EPASW-846-80818-2007 | 100212017
Atrazina < 0,020 pgit T 0020 | EPASWS45-8270D-2007 | 100212017
f I S— <0,005 gt L su 0005 EPASW.B46-E260C-2005 | 10022017
. senz(apieno <000l 07ugl | 0010 | EPASWHB46-8270D-2007 | 10022017
BHC-Gama (Lindanc) <0,00025 pgit 2 gl 000025 | EPASW-846-80818-2007 | 100272017
Bis(2-etihexi)talato (Di(2-etiinexilytalato) <002 gl gpgl | 02 | EPASWBAS-82700-2007 | 100212017
Bromalo <0,00010 pglL 001 mgl oo | EPA 3001 I 100272017
Carbendazina + Benomil 50,00 gt 120 pgll 500 EPA SYV 846 6318472008 10022017
 cabotrane <500 pgiL 7 pai. 5 ! EPA SW-B46 - B318 A - 2007 | 100272017
Clordano (cis + trans) < 0,005 pgiL 0.2 pgiL 0,005 ' EPAE0818 100272017
Clorelo de Vinla < 0,500 pgiL. 2 pght 0500 | EPASW-846-8260C-2005 | 10022017
| Clorito < 0,050 ygi. 10mgl 005 | EPASWBH5-3001-10%0 | 10022017
Clorpirifés + Clorpirifés-oxon < 0,020 pgiL 30 gl : 002 EPA gmm g;m EPA 10022017
DOT (p,p’DOT+p.p'DDD+p,pDOE) < 0,005 ygit tugl 05 ‘ EPA SW 845 8082A/ 2007 10022017
Diclorometano (Cloreto de Metileno)  <ooowt | 20mgL | om0 | EPASWS.2260C-2006 | om0tz
Diuron < 0,500 gt | somgt | 080 | EPA SW-545 - 8270 0 - 2007 10022017
i Endin | <000025pgL | oswL | oooms E'EBIEQV B46 - B081B 2007 10022017
Estireno < 1,000 gL = | 1,000 | EPASW-845- 8280 C - 2006 100272017
o  Etiberzens. - <1000uh | O2wgl | 1000 | EPASWS45.8280C-2006 | 10022017
Glfosato < 0,080 pgt | soougL 006 | EPASWB45-3001-1999 10022017
 Mancozed <100,00 yg. | 180pgl | 10 | EPASWG4-E318A-2007 | 1002R017
© Mewmdoles | <0,020 gt I 1z 0020 | EPASW-B46-82700-2007 | 100202017
[ CMetiPawaton | <0m0pgL | Spgl | OW0 | EPASWBHS-820D-2007 | omotr
[ Metolacloro <0,00025 pgiL ! 10pgl | 000025 | EPASW-B48-80818-2007 100272017
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condgua
ambiental

Este relatdrio de analises cancela e sublitui o relatério 2642/2017.0

Proposta Comercial: PC127/2017.147

Relatorio de Analises 2642/2017.1

Laboratorio Cromatografia

_______________  Andtise j Resultado | PORTARIA 2914 La Referéncia Data Andlise
C Malinato ‘ < 0,020 pgiL i 6 palL 0020 | EPASW.-345-8270D-2007 | 10022017 i
" Monodorabenzeno (Clorobenzenc) 1,000 i B D12mgL 1000 | EPASWB46-8280C-2006 | 1on2R017 T
<0020 pglL L 20ug0 00 | EPASW846-B270D-2007 | 10022017
i <0100poL 0 onn Eraswss—ezob.zoo7 | 10022017
i < 0,020 pol. ! 0020 | EPASW-346-8270D-2007 | 10022017
<0,500 gL I 0500 | EPASW.B46—6270D - 2007 10022017
10 B | 001 SMEWW 22° Ed, 2012-7110 100202017
| <00108gL 001 SMEWN 22*Ed, 20127110 | 10202017
<0,020 pol. 0,020 EPA SW.846 — 8270 D - 2007 | 10022017
' < 0,500 pgiL 0,500 EPA SW.846 — 8270 D- 2007 | 10022017
| <0500 pgiL 0500  EPASW.846-8270D-2007 | 100222017
| Telradoreto de Carbeno (Tetradiorometanc) 0,002 pl. 00 | EPASW846-8260C-2006 | w7
Tetracloroeteno <0010 pglt 2 0010 EPA SW-846 - 8260 C - 2006 100222017
T Touem <1,000 pglL 017 pgt. 1000 EPA SW-846 - 8280 C - 2008 100272017
 Trclorobenzeno (1,2.3-TCB + 1.2.4-TCB) 0,000 pglL | 2ougL 0,0001 EPAB260C 10022017 )
Tncloroeteno <0,030 gl C o 20pon 0,030 EPA SW-845 - 8260 C - 2006 100222017
i Trifluralina <0,00025 pgil 20 g 0,00025 EPA SW- 846 - B081B -2007 10022017
" Trhslometanos Tolas <10pon 0.1pgh 1 EPA SW-845 - 8260 C - 2005 | 10022017
| Xilenos (o/p/m) 1,000 pglL 03pgl | 100 EPA SW-B46 - 8260 C - 2006 | 100272017
Laboratorio Fisico Quimico
C Anthse | Resultado  PORTARAZSW Q| Referéncia Data Anilise |
; Cianeto i <0,005mgl. . oofmgl | 005 SM 4500 CN-D 5 08M2P017 |
[ e | Dlntensidade * § Intensidade x { Sensanal | 09022017 5
" Nitrato Total 170mgl 10mgL 00t | SM4500NO3-DeB | 00022017 !
ot 0,0 Intensidade | 6intensidade | y | SensonalAmensidade | 03020017
Sslidos Totais Dissolvidos (STD) 180mgl | 1000mgL o | SM 25108 | 080212017
| Sufeto <0001 mat. i 0.1 mgt ; LT Rt 13022017
Surfactantes | 0,01 mgiL [ psmoL | 001 | SM 5540C 09272017
Laboratorio Hidrobiologia 4
© Anilise Resultado  PORTARIAZ0M  LQ | Referéngia [ Data Andlise
o Microcistinas (Cianotoxinas) <01 pgil | 1,0 pgi. 01 i POP PA 043 - Rev.04 0370372017
 sadownas - <01 pol g 30pt | 01 | POPPAGA-Revos | 3wz |
Especificagdes _ §
PBRTAR—IA—ZSM PORTAFI‘IA 2814/2011 : Dispde sobre os procedimentos ce controle e de viglldndia da qualidade da agua para consumo humano € seu padréo de potabilidade. i
Interpretagées

| Ofs) resultado(s) do(s) parametra(s) Cloro Residual Livre de Campo nac atende(m) aos padries espedficados pela Portana 2.914/11,
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Relatorio de Analises 2642/2017.1

. COﬂégUQ Este relatéria de anlises cancela e subtitui o relatdrio 2642/2017.0
Q mbi@n tQ | Proposta Comercial: PC127/2017.147

P e st Sl St = —— T S ——

Notas e ] |

Legenda

SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd. Edition, 2012.
| LQ: Limite de quantificagdo do método utilizado,
USP: United States Pharmacopeia
Unidades de Medida:
| BglL: Becquerel por Litro;
“Intensidade méxima de percepcéio para qualquer caracteristica de gosto com excecdo do doro livre. nesse caso por ser uma caracteristica desejavel em &gua tratada. .
*Intensidade maxima de percepgao para qualquer caracleristica de odor com excegdo do doro fivre, nesse caso por ser uma caracteristica desejavel em agua tratada. .

s Osresuitados apresentados referem-se 140 somente as caracleristicas proprias das respeclivas amostras analisadas e n3o substituem ou invalidam resultados de amostras coletadas
anteniorments;
A contestacdo das resullados dos ensaios devera ser formalizada no prazo de 15 dias apds a emiss&o do relaténo de ensaio,

L

e Amostragem realizada pela CONAGUA seguinda as Nomas Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd. Edition. 2012, referentes a coletas de amostras de :
agua com base nas Instrugdes de Trabalho IT05.057(05), IT05.0589(09), IT05.058(07). IT05.060(08). IT05.102(16), IT05.108{09), IT05.117(05), ITD5.119(04), IT05.160(05), ITO5.177(04) |
& IN05.204(00). 1
Leidiane Alves “J 4 %
3 Diogo Coetho Crispim
Coordenadora Comercial Stephania S. M. Honorato Eng. Quimico
CRBio: 087700/04D CRQ: 12300516
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Tecnologla analitica em controles ambientai




